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Stoupací potrubí studené a teplé vody

Navrhované stoupa ky vnit ní vodoinstalace - potrubí PPR v . tepelné izolace

Výustky vnit ních rozvodu vodovodu
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Legenda instalací

Poznámka:

Stávajíci zásobník teplé vody TV, typ ACV

Stávajíci plynový kotel Viessmann, typ Vitodens 200

Legenda zna ek

STAVEBNÍ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ (NENÍ SOU ÁSTÍ TÉTO PD)
SO 100 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 200 PROVOZNÍ HALA
SO 300 PROVOZNÍ BUDOVA
SO 400 VRÁTNICE
SO 500 PARKOVIŠT

STAVEBNÍ OBJEKTY NOVÉ:
SO 600 PROPOJENÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Nové rozvody teplé vody budou napojeny na stávajíci zásobník TV
Nové rozvody teplé a studené vody budou provedeny z materiálu PPR.

SV ppr 25x3,5
TV ppr 25x3,5

SV ppr 25x3,5
TV ppr 25x3,5


